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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市机关事务服务中心提出并归口。

本文件起草单位：西安市机关事务服务中心、西安市消防救援支队、西安科技大学、西科城市安全

与消防救援研究中心、西安捷锐消防科技有限责任公司、西安市质量与标准化研究院。

本文件主要起草人：李建军、张永平、朱敬华、王巍、黄鹏、王龙位、程方明、李凯丽、申红超、

秦瑛、亢锋、张季、刘志千、张星。

本文件由西安市机关事务服务中心解释。

本文件首次发布。

本文件在实施中若有疑问和建议，请将咨询或修改建议等信息反馈至下列单位：

单位：西安市机关事务服务中心

地址：西安市未央区凤城八路109号

电话：029-86788618

邮编：710018
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党政机关监控室管理规范

1 范围

本文件规定了党政机关监控室管理工作中的岗位要求与职责、监控室设备、监控室管理、突发事件

应急处置、考核与改进等内容。

本文件适用于各级党政机关监控室管理，市级各集中办公区和各区县（开发区）机关事务部门可参

照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 25506 消防控制室通用技术要求

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 50089—2018 民用爆炸物品工程设计安全标准

GB 50348 安全防范工程技术标准

CJJ/T 106 城市市政综合监管信息系统技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

监控室

安装有接收和上传视频监控信号设备，承担视频监控系统所属监视区域内外部设备的管理、控制、

报警处理、记录及回放等，并将信号上传的工作间。

[来源：GB 50089—2018，2.0.45]

4 岗位要求与职责

一般要求

4.1.1 监控室岗位包括监控岗、消控岗。

4.1.2 岗位人员的通用要求应符合附录 A 的规定。

4.1.3 监控室应实行 24 小时值班制度，且值班人数不应少于 2人，值班人员应具备相应岗位能力。消

防控制室值班人员还应持消防设施操作员中级（四级）及以上等级证书上岗。

4.1.4 严格按规定上岗、值岗及交接班，不应随意脱岗、空岗。个人处理事务需离岗时，应经负责人

同意并有人替岗后方可离开。

4.1.5 严格遵守安全管理规定，阻止未经许可的人员进入监控室。
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4.1.6 值班期间，不应在监控室内玩手机、电脑等与工作无关的事情。

4.1.7 不应携带危险品、易燃易爆品和毒害品进入监控室。

4.1.8 保持监控室内干净整洁、干燥通风，做好卫生保洁工作。

4.1.9 定期参加安全教育培训及演练。

安防监控室

4.2.1 爱护和管理监控室的各类设施设备，熟练掌握监控设施设备的性能及使用方法，严格按照规程

操作，确保监控系统的正常运转。

4.2.2 熟记应急电话和有关人员的联系方式，发现异常情况，立即报告，并通知巡逻保安协作处理。

4.2.3 定期联系维保单位进行系统日常维护，确保监控设备的正常运行，监控设备系统发生故障时做

好登记，及时上报并联系维保单位。

4.2.4 认真做好监控记录，对要求保留的录像，及时用存储设备拷贝标注保存，并做好记录。对监控

过程中发现的异常情况应及时记录、处理和上报，保管好值班登记本。

4.2.5 严格遵守保密规定，不应在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容，监控录像不应外传。

相关人员调取影像资料，应经安保单位审批同意后，方可进入监控室查询。

消防控制室

4.3.1 熟悉和掌握火灾报警、消防联动系统的工作原理和操作规定，熟悉各种按键的功能，熟悉操作

各种系统。

4.3.2 负责对消防控制室消防设施的每日检查，并按照附录 C的要求填写《消防控制室值班记录表》，

保证自动消防设施的完好有效。

4.3.3 掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。及时发现和处理设备故障，并在《消

防控制室值班记录表》上填写相关情况。

4.3.4 熟悉掌握消防控制室火警处理程序，能够按照程序开展灭火救援工作。

4.3.5 熟悉掌握消防控制室火警误报处理程序，火警误报情况下能够将系统恢复到正常工作状态。

5 监控室设备

安防监控

5.1.1 安防监控系统建设应符合 GB 50348 要求。

5.1.2 安防监控室宜建立视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、电

梯监控系统。

5.1.3 安防监控各子系统宜独立运行，任一子系统出现故障不影响其他子系统运行，安防监控系统功

能要求见附录 B。

5.1.4 除监控设备外，安防监控室配备以下设备、器材、工具，包括但不限于：

——座机电话及对讲机等通讯联络设备；

——配置资料柜；

——应配置灭火器；

——应配备降温设备，保证设备正常运行。

消防报警

https://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%98%93%E7%87%83%E6%98%93%E7%88%86%E5%93%81&fr=iknow_pc_qb_highlight
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消防控制室除应按照GB 25506相关要求设置相关消防设备外，还应配备以下设备、器材、工具，包

括但不限于：

——外线直拨电话、手提插孔消防电话、控制室专用电话、对讲机等通讯联络设备；

——有关消防设备用房门锁钥匙、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙，防火卷帘按钮

钥匙，消防电源、控制箱（柜）、开关专用钥匙，并分类标志悬挂；

——灭火器、强光手电筒、手持扩音器、试电笔、风机复位扳手、室外消火栓专用扳手、手动报

警按钮吸盘或专用复位钥匙等应急工具；

——过滤式自救呼吸器、安全工作帽等个人防护装备；

——专用的消防管理档案柜。

6 监控室管理

安防监控室管理

6.1.1 一般规定

6.1.1.1 监控室内不应私自乱接电源电线，不应吸烟或使用明火。不应将监控室钥匙交他人使用、保

管和配置。

6.1.1.2 监控室值班人员应与外围的安保人员保持通信畅通，最大限度地保障服务区域安全。

6.1.1.3 应严格遵守监控设备操作规程，定期对监控设备的运行情况进行检查和检测。监控设备发生

问题及时报告，并通知相关人员及时修复，在修复之前应采取措施增加防范。

6.1.1.4 收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时确认，确认属于误报时，查找误报原因并

填写相关记录；确认情况属实时，应立即报告值班负责人或安保管理单位负责人，并通知相关人员及时

到达现场进行前期处置，视当时情况拨打报警电话。

6.1.1.5 应遵守保密制度，不应传播监控室记录的相关信息。

6.1.1.6 应对监控服务的履行过程、相关情况处理等做必要记录，保证监控记录的完整性、连续性，

对需保留的监控录像应另行备份存档，保存时间不低于 30 天。不应删改或扩散安保服务中形成的监控

影像资料、报警记录。

6.1.2 权限管理

6.1.2.1 管理员权限可根据项目管理要求由主管人员进行管理，管理权限的密码应每季度修改一次。

维修人员按照实际工作需求使用权限。

6.1.2.2 每位监控员应有独立的操作账号，监控员接班后应及时使用自己用户名登录设备。

6.1.3 监控录像调阅管理

6.1.3.1 监控影像资料保存时间不低于 30 天，突发事件及需保存的影像资料另行下载存档。

6.1.3.2 监控影像资料的保管由监控室专人负责，所有原始资料任何人不应以任何借口随意删除，下

载资料必须保持资料的原始性和完整性。

6.1.3.3 工作需要和相关部门调查取证，需调阅、复制监控录像，应经安保单位批准后方可进行，事

后做好登记。

6.1.3.4 调取录像前应将调阅人的单位、姓名、联系方式做好记录。

6.1.3.5 调取监控录像时，请调阅人离开监控室，再调取当事人提供的时间、地点的影像资料，查阅

后通知当事人。

6.1.3.6 监控室工作人员不应以个人名义私自为他人调取、拷贝监控录像，一经发现直接调离岗位。
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6.1.3.7 应定期检查监控区域内的影像资料存储情况，对检查中发现的问题及时解决和处理，并登记

备案。

6.1.4 档案管理

6.1.4.1 建立档案管理制度，对服务记录应分类归档保存。

6.1.4.2 档案记录应及时准确、清晰完整，并有责任人和审核人签字。

6.1.4.3 档案应设置查阅权限，未经许可，不应将资料内容转作其他用途。

6.1.4.4 保安服务中形成的监控影像资料、报警记录，应当至少留存 30 日备查。

6.1.5 保密管理

6.1.5.1 根据保密制度要求，涉密岗位的工作人员应签订保密责任书。

6.1.5.2 定期对工作人员进行保密知识培训，增强保密意识。

6.1.5.3 安保服务单位开展与涉密有关的服务应满足安保管理单位的保密要求。

6.1.6 数字化管理

6.1.6.1 在确保数据安全的前提下，宜运用数字化手段，构建综合集成、闭环管理的安保服务数字化

管理系统。

6.1.6.2 安保服务数字化管理功能包括但不限于：信息采集、信息传递、协调处置、监督指挥、统计

分析。

6.1.6.3 安保服务数字化管理系统应符合 CJJ/T 106 的要求。

消防控制室管理

6.2.1 一般规定

6.2.1.1 消防控制室应当保证其环境满足设备正常运行的要求。除与微型消防站、视频监控室合用外，

消防控制室不应作为其他用途。合用时，消防设备应集中设置，与其他使用区域进行功能区分。

6.2.1.2 设有两个及两个以上消防控制室时，应当确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所

有火灾报警信号和联动控制状态信号，并应能控制重要的消防设备。

6.2.1.3 消防控制室应在显要位置悬挂包括火灾处置程序、消防控制室管理制度、消防控制室值班人

员职责、消防控制室人员信息、消防技术服务机构及人员信息等内容。

6.2.2 值班管理

6.2.2.1 消防控制室内不应设置和存放与消防值班无关设备、物品，不应设置床铺、不应私拉乱接电

气线路，除手机、对讲机等设备外，不应为其他与消防值班无关的设备充电。

6.2.2.2 消防控制室内的火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备应处于正常工作状态，不

应将消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于手动控制状态。其他消防

设施及其相关设备设置在手动状态时，火灾发生时应具有迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

6.2.2.3 消防控制室的显示、控制、信息记录、信息传输等功能应符合 GB 25506、GB 50116 的规定

要求。不应擅自关停消防控制室的消防设施。不应对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报

警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作，确保消防设施处于正常工作状态。

6.2.2.4 不应将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用。消防图形

显示装置中专用于报警显示的计算机，不应安装其他无关软件。
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6.2.2.5 消防控制室值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时应填写《消防控制室值班

记录表》的相关内容。

6.2.2.6 值班过程中，发现火灾报警、误报和故障等信息，应将报警、故障部位、报警、故障时间、

现场核实及后续处理等情况，逐一填写至《消防控制室值班记录表》《消防设施故障维修记录表》，见

附录 C。原始记录打印凭条或复印件，应粘贴至对应位置。

6.2.3 处置程序

6.2.3.1 火警处置程序如下：

a) 消防控制室值班人员接到报警信号后，值班人员应立即以最快方式确认；

b) 火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”报

警，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电

话；

c) 值班人员应立即启动单位灭火和应急疏散预案，并同时报告单位负责人。单位消防安全责任

人、消防安全管理人接到报告后应立即赶赴现场。

6.2.3.2 故障处置程序如下：

a) 消防设施设备发生故障报警时，值班人员应立即报告单位负责人，及时进行维修，故障及维

修情况记入《消防设施故障维修记录表》；

b) 消防设施设备发生故障能现场解决的，应立即组织修复，不能现场解决的，应当在 24 小时内

修复，不能在 24 小时内解决的，应采取确保消防安全的有效措施，并及时报告单位消防安全

管理人；

c) 维修消防设施设备故障，需要暂停系统的，应经单位消防安全责任人批准。系统停用超过 24

小时的，应采取确保消防安全的有效措施，并及时报告单位消防安全责任人；消防设施设备

故障应由供应商或厂家解决的，不影响系统正常工作的应在 10 天内解决，影响系统正常工作

的应在 5天内解决；

d) 因故障需要屏蔽相关设备时，消防控制室值班人员应在《消防控制室值班记录表》详细记录，

明确屏蔽设备的位置及影响的区域，并报告单位消防安全管理人及相关区域主管人员，采取

有效的防范措施。

6.2.4 档案管理

6.2.4.1 建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。

6.2.4.2 《消防控制室值班记录表》的存档时间不应少于 1 年。其他记录的存档时间不应少于 5 年。

消防控制室保存和归档的资料应符合 GB 25201 的要求。

7 突发事件应急处置

火灾应急处置

7.1.1 接到火警时，迅速通知安保人员赶往现场，确认火灾后确保火灾报警联动控制开关处于自动状

态。

7.1.2 火灾确认后，立即拨打 119 火警电话，准确地讲清地址、起火部位、燃烧物、火势大小，报警

人姓名及使用的电话号码，同时向安保单位主要负责人报告。

7.1.3 通知人员紧急疏散，控制各出入口（进户门），紧急疏散人员。

7.1.4 消防队到达后，应配合消防队扑救工作。
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7.1.5 火灾扑灭后，协助有关人员清理火场，调查有关情况，妥善处理后续问题。

刑事、治安案件应急处置

7.2.1 应迅速报警并向安保单位主要负责人报告。

7.2.2 协助公安机关，提供相关监控资料。

7.2.3 协助公安机关调查案件。

群体事件应急处置

7.3.1 通知安保人员赶赴现场，说明地点、人数、是否带有凶器，立即上报安保单位负责人和公安机

关。

7.3.2 监控机关各办公场所安全，应避免人员在办公楼内聚众、示威、堵门、寻衅、闹事。

7.3.3 现场工作由公安机关负责指挥，若为信访事件应由信访部门负责，公安机关做好配合。

发现可疑分子的处理

7.4.1 发现可疑分子应向安保单位报告。

7.4.2 通知安保人员查验其证件，对无证、持无效证件或无正当理由的人员不应放行，必要时交接给

相关公安机关进行询问。

7.4.3 发现有作案嫌疑的人交由相关公安机关进行审查。

8 考核与改进

监督考核

8.1.1 安保管理单位应定期对安保服务单位提供的监控室管理服务进行监督。

8.1.2 安保服务单位应主动进行内部自查，接受安保管理单位的监督、检查及考核，并对问题及时整

改。

8.1.3 安保管理单位监督检查的方法包括：

——查验监控室值班记录，并对记录的数据进行核实与分析；

——现场核查与人员询问。

持续改进

8.2.1 对监控室检查中发现的问题，应进行汇总、分析和研究，制定具体改进方案和措施。

8.2.2 对改进方案和措施的落实情况及改进的效果进行复查和评价，不断完善监控室管理服务内容，

提升服务质量。并将改进的方案、措施及效果向安保管理单位反馈。

8.2.3 安保服务单位应建立有效的培训计划，定期组织监控室相关人员进行技能培训。
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A
A

附 录 A

（资料性）

监控室岗位要求

A.1 岗位要求

A.1.1 政治素质

A.1.1.1 热爱祖国、对党忠诚、诚实守信、严守保密守则；

A.1.1.2 无违法犯罪记录，无开除公职、开除军籍、失信等不良记录；

A.1.1.3 爱岗敬业、恪尽职守、遵纪守法、团结协作；

A.1.1.4 在国家机要和涉密机关执行监控工作的人员，应进行保密教育和政治审查，并签订保密协议。

A.1.2 业务技能

A.1.2.1 具备基本法律知识，熟悉消防/安保相关的政策、规定；

A.1.2.2 具备一定的语言和文字表达能力，口齿清楚，会讲普通话；

A.1.2.3 具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；

A.1.2.4 具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能；

A.1.2.5 具备安保人员的基本体能，掌握与岗位相适应的必要技能；

A.1.2.6 特殊岗位应持证上岗。

A.1.3 年龄条件

年满18周岁，一般男性不宜超过50周岁，女性不宜超过45周岁，可根据岗位适当调整。

A.1.4 身体条件

A.1.4.1 身体健康，无传染性疾病，无纹身，无残疾；

A.1.4.2 男性身高不低于 165 cm，女性身高不低于 155 cm，矫正视力不低于 4.9，无先天性色觉障碍。

A.1.5 行为规范

A.1.5.1 除不宜或者不需要着装的情形外，在工作时间应着安保制服，因私外出时应着便服。

A.1.5.2 着安保制服时，应按规定佩戴安保标志。

A.1.5.3 安保制服不应与便服混穿，不同季节的安保制服不应混穿。

A.1.5.4 着安保制服应干净整洁，不应披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。

A.1.5.5 爱护和妥善保管安保制服和安保标志，不应将制服和标志变卖、赠送或借给他人。

A.1.5.6 着装参加重要活动时，可佩戴有关机关统一颁发的勋章、奖章和证章，不应佩戴除党徽、团

徽以外的其他徽章和饰物。



DB 6101/T 3204—2024

8

附 录 B

（资料性）

监控系统要求

B.1 视频监控系统应符合以下要求：

——应当对党政机关出入口实现全方位、无死角覆盖。视频监控图像保存时间不少于 30 日；

——系统应能切换图像，图像清晰可靠，并具有图像编号/地址、时间和日期的字符叠加、记录功

能，字符叠加不应影响对图像的监视和记录效果；

——视频监控图像应能按照指定设备、通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、抓拍、

缩放和录像；

——应具有视频联网接口，联网接口应符合 GB/T 28181 的相关要求。

B.2 入侵和紧急报警系统应符合以下要求：

——系统设防应连续且无盲区，周界应 24 小时设防。系统应能手动/自动设防/撤防，应能按时间

在全部及部分区域任意设防和撤防，设防、撤防状态应有明显不同的显示；

——系统应有断电、断线、故障等情况下发出故障提示功能；

——系统应具有与出入口控制系统或视频监控系统的联网接口。

B.3 出入口控制系统应符合以下要求：

——应满足人员紧急逃生疏散要求；

——应具有对电子钥匙的授权功能，使不同等级的目标对各个出入口有不同的出入权限；

——出现出入口非授权开启、出入口胁迫开启、断电、出入口控制主机被破坏等异常情况时，应

能及时将异常信息报送到监控室；

——应与入侵报警系统、视频监控系统实现联动。

B.4 电子巡查系统应符合以下要求：

——应根据机关单位内部安全防范工作需求合理设置巡查点，设定安保人员巡查路线，并能对巡

查点、巡查路线、时间进行调整和修改；

——应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印功能；

——应具有巡查违规记录提示功能，系统在规定时间内未收到巡查信息时系统应发出报警信号，

并联动相应区域的视频监控、声音复核装置进行复核。

B.5 电梯监控系统应符合以下要求：

——监视电梯轿厢内乘梯人员活动情况，防止发生挤压、超载、偷盗等现象；

——电梯出现困人事件后，应及时利用电梯对讲安抚乘梯人员，消除紧张焦虑情绪，若出现被困

人员踢门、扒门等情况，应劝导其稍作等待，立即通知项目维修班及电梯维保单位，按照相

应预案进行处置。
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附 录 C

（资料性）

记录表格示例

表C.1和表C.2给出了消防控制室值班记录表和消防设施故障维修表的示例。

表 C.1 消防控制室值班记录表

序号：

火灾报警控制器运行情况

报警、故障

部位、原因

及处理情况

控制室内其他消防系统运行情况

报警、故障

部位、原因

及处理情况

值班情况

正常 故障
火警

故障

报警

监管

报警

漏报 消防系统及其

相关设备名称

控制状态 运行状态
值班员 值班员 值班员

时段 时段 时段

火警 误报 自动 手动 正常 故障
时间记录

火灾报警

控制器日

检查情况

记录

火灾报警

控制器型号

检查内容
检查时间 检查人 故障及处理情况

自检 消音 复位 主电源 备用电源

对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》（见表 B.1)，将处理记录表序号填入“故障及处理情况”栏。

注1：交接班时，接班人员对火灾报警控制器进行日检查后，如实填写火灾报警控制器日检查情况记录；值班期间按规定时限、异常情况出现时间如实填写运行情况栏 内相应内容，填

写时，在对应项目栏中打“ √”；存在问题或故障的，在报警、故障部位、原因及处理情况栏中填写详细信息。

注2：本表为样表，使用单位可根据火灾报警控制器数量、其他消防系统及相关设备数量及值班时段制表。
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表 C.2 消防设施故障维修表

序号：

故障情况 故障维修情况

故障排除确认

发现时间 发现人签名 故障部位 故障情况描述
是否停

用系统

是否报消防

部门备案

安全保

护措施

维 修

时间

维修人员

（单位）
维修方法

注1：“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写。

注2：“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字，停用系统超过24 h的，单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护

措施”栏如实填写；其他信息由维护人员（单位）如实填写。

注3：“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。

注4：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。
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